DADGS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NG CONCELHO DE 4°TRIMESTRE
CAMARA MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS - '

MACEDO DE CAVALEIROS
ZONA DE ABASTECIMENTO: CHACIM 2023

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se 3 verificago da qualidade da 3gua da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) superiores Cumprimento Andlises
VP Unidade Minimo Méximo VP do VP Previstas  Realizadas  Realizadas

Escherichia coli (E. Coli) [ N/100 mi 0 6 1 50% 2 2 100%

Bactérias coliformes o N/100 mi s} 43 1 50% 2 2 100%

Desinf residual e= mg/l <0,16 0,24 = 100% 2 2 100%
Cheiro a 25 ¢C 3 Fator de diluicdo -- - - - - Y
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluigdo - - - - - " =
pH 26,5e%9,5 Unidades pH - -- - - -~ - =
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C - - - ;2 " s =
Cor 20 mg/l PtCo - - - - 3 = o
Turvagdo 4 UNT - - o v 5 2 =
Enterococos [] N/100 ml - - - = = =2 =
Nimero de colénias a 22 9C - N/mi - - z = & 2 =
Nimero de colénias a 36 °C - N/mli - - = = 2% = =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml - - = - . - &
Aluminio 200 pg/LAl - - - - - — =
Aménio 0,50 mg/! NH, - - - - - - =
Antiménio 10,0 g/t sb - - - . 5 N 1
Arsénio 10 pe/l As - - - - i - =
Benzeno 1,0 ugh - - - = = = s
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l - - = = = = =
Boro 1,5 mg/l B - - i s i = 5
Bromatos 10 ug/l 8rO, - - - - =% = =
Cédmio 5,0 ug/l Cd - - - - - " -
Célcio - mg/l Ca - - - - - - -
Carbono Orgénico Total {COT) - mgN C -- - = = v 3 s
Clanetos 50 ng/ICN - - = - 3 o >
Cloretos 250 mg/i Cl - - = = = == e
Chumbo 10 g/l Pb - - - = = = As
Cobre 2,0 mg/l Cu - - = 2 22 12
Crémio S0 ug/l Cr - - - - 4a i
1,2 - dicloroetano 3,0 ug/t - - 12 - . - 4
Dureza total - mg/l CaCO, - - - - - B =
Ferro 200 ug/l Fe - - - - - o
Fluoretos 1,5 mg/l F - -- s 2 e ot

Hidrocarbonetos Arométicos Polii 0,10 ng/l - ¢ T & 2 =
Benzo(b)fluoranteno ug/l - - . = = = =
Benzo(k)fluoranteno ng/l - - = = £ i -
Benzo(ghi)perileno ug/l - =5 o = . 5 o
Indeno(1,2,3-cd)pirenc e/l - 5 = - . - i
Magnésio -- mgfi Mg - - = o " = =
Manganés 50 ug/l Mn . - - . - b
Nitratos 50 mg/i NO; - - - - - - -
Nitritos 0,50 mg/i NO, - - o+ - - . -
Mercirio 1,0 ug/l Hg - - - — = £ s
Nique! 20 pg/l N - - & a = P i
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, = = iZ = = X =
Pesticidas - total 0,50 ug/l " e ] " e X =
Desetilterbutilazina 0,10 pe/l N . B u - - =
Dimetenamida-P 1,10 ne/l » - y - - - o1
Dimetoato 0,10 ne/l = s = o = =
Imidaclopride 0,10 ug/l - = = = = =
MCPA 0,10 pe/l = : = = - 3
Metribuzina 1,10 pg/l - = = == o =
Omeotoato 0,10 ug/l - - = - - i
Terbutilazina 0,10 e/l - - - - - - 2
Selénio 20 ug/l Se - - . - e ” =
Sédio 200 mg/l Na - - - - - =
Sulfatos 250 mg/1 SO, -+ -- - - - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ng/t - - = = T = =
Tetracloroeteno -~ ug/l - == = = = =
Tricloroeteno -~ ng/l . - = = = £ =
Trihalometanos - total (THM): 100 ng/l - - - =2 IC — -
Cloroférmio ug/l - - e - - L,
Bromoférmio - ug/l - - - = - -
Bromodiclorometano - ug/l - - - o s s o
Dibromoclorometano - ug/l . * - . = =

Dose indicativa 0,10 mSv - - - = : = =
aTotal Ba/l = = = I == =
Raddo 500 Ba/l - - - - " .

Causa - Falha no sistema de tratamento; Medida - Corre¢3o do funcionamento do sistema de tratamento - Analise de Verificac3o Realizada dia 20/12/2023 - Resultado ON/100mL

£ indicador de um tratamentq deficiente. A presenca de E. Coli na 4gua de consumo humano, indica habitualmente, contaminagdo de origem fecal. A E. Coli produz uma toxina

muito nociva, poden anos graves, pelo que se deve assegurar uma desinfegdo eficaz.
Responsdvel: .

Data da publicitagdo no website: 26/02/2024



