
      1º Trimestre/ 2013                                  Ao abrigo do nº1 do artº 17 do dec. Lei 306/2007

Parametro VP  Minimo  Maximo Previstas PCQA Realizadas  cumprem Leg Nº Inc Causas Medidas corretivas

Escherichia.coli ( nºmicro/100ml) 0 0 0 60 100% 90% 6 Desinfecção residual insuficiente Correcção da desinfecção

Bact. Coliformes (nºmicro/100ml) 0 0 60 60 100% 100% 0

Enterocococ Fecais  (nº micro/100ml) 0 0 1 8 100% 87,50% 1 Desinfecção residual insuficiente Correcção da desinfecção

Clostrídium perfringens(incluindo 

esporos)(nºmicro/100ml)
0 0 0 12 100% 100% 0

Cheiro a 25ºC 3 <1 <1 21 100% 100% 0

Sabor a 25ºC 3 <1 <1 21 100% 100% 0

Turvação (UNT) 4 <0,5 1,3 21 100% 100% 0

Cor (mg/L) escala Pt/Co 20 <5 6 21 100% 100% 0

Número de Colónias a 22ºC(nºmicro/100ml)
Sem Altração 

Anormal
n detetavél >300 21 100% 100% 0

Número de Colónias a 37ºC (nºmicro/100ml)
Sem Altração 

Anormal
n detetavél >300 21 100% 100% 0

Desinfectante Residual (mg/L) 0 60 100% 100% 0

Alumínio (µg/L Al) 200 <40 <40 12 100% 100% 0

Amónio (mg/L) NH4 0,50 <0,1 <0,1 21 100% 100% 0

Antimónio (µg/L Sb) 5,0 <1 <1,0 6 100% 100% 0

Arsénio (µg/L As) 10 <1 2,9 6 100% 100% 0

Benzeno (µg/L C6H6) 1,0 0 <0,2 6 100% 100% 0

Benzo(a)Pireno (µg/L) 0,01 <0,0080 <0,0080 6 100% 100% 0

Boro (mg/L B) 1,0 <0,10 <0,10 6 100% 100% 0

Bromatos (µg/L BrO3) 25 <2,5 <2,5 6 100% 100% 0

Cádmio(µg/L Cd) 5,0 <0,50 <0,50 6 100% 100% 0

Cálcio (mg/L Ca) … 4,2 22 8 100% 100% 0

Chumbo (µg/L Pb) 25 <2,0 <2,0 8 100% 100% 0

Cianetos (µg/L CN) 50 <10 <10 6 100% 100% 0

Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,0050 33 8 100% 100% 0

Crómio (µg/L Cr) 50 <5,0 <5,0 8 100% 100% 0

1,2 -Dicloroetano (µg/L CICH2CH2CI) 3,0 <0,25 <0,3 8 100% 100% 0

Dureza Total (mg/L CaCO3) … 13 148 8 100% 100% 0

Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,4 <0,4 8 100% 100% 0

Magnésio (mg/L Mg) … <2,0 10,7 8 100% 100% 0

Mercúrio (µg/L Hg) 1 <0,20 <0,20 8 100% 100% 0

Níquel (µg/L Ni) 20 <5 <5 8 100% 100% 0

Benzo(b)Fluoranteno (µg/L) … <0,0080 <0,0080 8 100% 100% 0

Benzo(k)Fluoranteno (µg/L) … <0,008 <0,008 8 100% 100% 0

Benzo(ghi)Perileno (µg/L) … <0,008 <0,008 8 100% 100% 0

Indeno(1,2,3-cd)Pireno (µg/L) …. <0,016 <0,016 8 100% 100% 0

Selénio (µg/L Se) 10 <2,5 <2,5 6 100% 100% 0

Cloretos (mg/L Cl) 250 2,6 15 6 100% 100% 0

Tetracloroetano (µg/L) … <0,1 <1,6 6 100% 100% 0

Tricloroeteno (µg/L) … <0,1 <2,9 6 100% 100% 0

Cloróformio (µg/L) … <20 32 8 100% 100% 0

Bromodiclorometano (µg/L) … <20 4,2 8 100% 100% 0

Dibromoclorometano (µg/L) … <20 1,8 8 100% 100% 0

Brómofórmio (µg/L) … <0,5 <20 8 100% 100% 0

Sódio (mg/L Na) 200 <3,0 16 6 100% 100% 0

Sulfatos (mg/L SO4) 250 <10 14 6 100% 100% 0

Condutividade (20ºC) (µS/cm) 2500 36 274 26 100% 100% 0

pH 6,5-9,0 5,3 7,4 26 100% 81% 5 * **

Ferro (µL/ Fe) 200 <40 124 8 100% 100% 0

Manganês (µg/L Mn) 50 <20 <20 26 100% 100% 0

Nitritos (mg/L No2) 0,5 <0,04 <0,04 8 100% 100% 0

Nitratos (mg/L No3) 50 <4 10 22 100% 100% 0

Oxidabilidade (MnO4) mg/L O2 5 <1,9 <1,9 26 100% 100% 0

* Não foram identificadas
** Segundo a delegação de saúde concelhia, este paramatro por si só não causa dano à saúde publica
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